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ABSTRACT

A primary cooling system pump circulates the coolant from the reactor core to the heat exchanger in order to remove the 

heat generated from the reactor core continuously. A centrifugal pump with the non-dimensional specific speed of 0.59[-] and 

specific diameter of 4.95[-] is designed in consideration of the flow band design and the pressure drop of the primary cooling 

system, the NPSH margin, and the coastdown flow rate. Acceptable uncertainties of the total pressure drop of the primary 

cooling system are determined to be ±7% from the best estimated design point based on pump performance test results. The 

NPSH margin of 2.0 is ensured to operate the primary cooling system pump without the cavitation. After the primary cooling 

system pump stop, the core decay heat is removed by the pump coastdown flow induced by the inertia force of the flywheel 

installed between the pump casing and the motor. The flywheel is designed to provide the rotating kinetic energy of 162 kJ. 

The pump hydraulic efficiency model is suggested to predict the coastdown flow rate. The pump coastdown flow rate is 

maintained for more than 85sec. 
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Fig. 1 Schematic diagram of an open-pool research reactor 

and cooling systems

Fig. 2 Schematic diagram of the primary cooling system pump
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1. 서  론

연구용원자로는 원자로 노물리 교육 및 훈련, 중성자 방사

화 분석, 방사성 동위원소 생산, 중성자변환도핑을 통한 반

도체 생산, 중성자 투과검사, 재료 구조 연구 등 다양한 목적

으로 이용되며, 주로 핵분열 반응 시에 발생하는 중성자를 

사용하게 된다.
(1)
 원자로구조물집합체와 일차냉각계통의 개

략도를 Fig. 1에 나타내었다. 원자로구조물집합체는 방사능 

차폐 및 핵연료 냉각 등을 고려하여 원자로 수조의 하부에 위

치하게 된다. 원자로 수조는 탈염수(Demineralized water)로 

채워져 있으며, 수조수 정화계통의 이온교환기와 필터를 통

해 지속적으로 수질관리를 하게 된다. 원자로구조물집합체

의 핵연료에서 핵분열 시 발생하는 열은 냉각수에 전달된다. 

냉각수는 일차냉각계통 펌프에 의해 원자로 수조, 원자로구

조물집합체 및 열교환기를 포함한 일차냉각계통을 강제순환

하게 된다. 열교환기에서는 냉각수의 열이 이차냉각계통으

로 전달하게 된다. 열교환기에서 식혀진 일차냉각계통 냉각

수는 다시 원자로 수조로 들어가게 된다. 이차냉각계통의 열

은 냉각탑을 통해 대기로 방출되게 된다. 이와 같은 강제순

환 유동을 통해 핵연료는 충분히 냉각되고 원자로는 정상운

전 상태를 유지하게 된다.
(2)

한편, 원자로 정상운전 중 전원상실 사고가 발생하면 일차

냉각계통 펌프는 멈추게 되고 유량은 감소하게 된다. 일차냉

각계통 유량이 원자로보호계통 저유량 설정치 이하가 되면 

원자로는 정지하게 된다. 정지된 원자로의 핵연료에서는 붕

괴열이 발생하게 된다. 이때, 일차냉각계통 펌프는 전원상실 

사고 시에도 원자로의 핵연료에서 발생하는 붕괴열을 제거

할 수 있는 냉각유량을 제공해야 한다. 이를 위해 일차냉각

계통 펌프에는 Fig. 2에서와 같이 관성바퀴(Flywheel)가 설

치된다. 관성바퀴는 펌프 케이싱과 모터 사이에 설치되어 있

으며 회전축에 연결되어 있다. 펌프 관성바퀴 및 모터 회전

자 등의 회전운동에너지는 전원상실 사고 시에 펌프를 작동

하게 하는 동력을 일정시간 제공하게 된다. 펌프 관성바퀴에 

의한 관성서행 유량은 펌프 설계 값 및 관성바퀴를 포함한 회

전체의 관성모멘트를 통해 계산할 수 있다. 기존의 연구에서 

계산을 통해 얻은 관성서행 유량이 시험을 통해 얻은 초기 관

성서행 유량을 잘 예측함을 확인하였다. 그러나 관성서행 유

량이 초기 유량의 약 30% 이하로 감소하는 시점부터는 계산 

값이 시험 값보다 큰 값을 가지는 한계를 가지고 있다.
(3,4)

한편, 상용원전 주냉각재펌프는 수직형으로 설계되나 연

구용원자로의 일차냉각계통 펌프는 기기배치 요건 및 펌프 

형태를 고려하여 수평형으로 설계된다.

본 연구에서는 일차냉각계통 유량 및 압력강하, 유효흡입

수두 여유도, 관성서행 유량 등을 고려하여 펌프설계 요건을 

도출하였다. 펌프성능시험과 일차냉각계통 계통성능시험 

(System Performance Test, SPT)을 통해 일차냉각계통 펌

프의 설계평가를 수행하였다. 또한, 관성서행 유량이 초기 

유량의 30% 이하로 감소하는 시점부터의 관성서행유량 예측

을 위한 계산 모델을 제시하였다.

2. 일차냉각계통 펌프 설계요건

2.1 유량

일차냉각계통의 유량은 노심 열수력설계 및 안전해석을 

통해 결정된 열설계유량(Thermal Design Flow, TDF)을 기

준으로 설계된다. 열설계유량은 노심 냉각을 위해 필요한 최
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Fig. 3 Flow band design of the primary cooling system and 

the design flow rate of the pump

Fig. 4 Allowable flow band with uncertainties of the system 

resistance curve and pump performance curves

소한의 유량이다. 일차냉각계통 펌프는 핵연료 집합체에 열

설계유량 이상의 유량을 공급할 수 있도록 설계되어야 한다. 

이와 같은 설계요건을 고려한 일차냉각계통의 유량범위설계 

(Flow band design)를 Fig. 3에 나타내었다. 열설계유량에 

유량측정 불확실도 및 일차냉각계통 유량감소 등을 고려하

여 일차냉각계통 허용유량(Allowable flow)의 최소값이 결

정된다. 유량감소는 핵연료 집합체의 팽윤(Swelling) 및 일

차냉각계통 열교환기 오염(Fouling)으로 인한 압력강하 증

가에 의해 발생하게 된다. 계통 허용유량범위(Allowable 

flow band)는 일차냉각계통 압력강하 및 펌프의 설계 불확

실도 등을 고려하여 결정하게 된다. 계통 허용유량의 최대값

에 유량측정 불확실도를 고려하면 최대설계유량(Maximum 

Design Flow, MDF)이 결정된다. 최대설계유량은 핵연료 집

합체, 원자로구조물집합체 및 일차냉각계통 기기의 설계입

력 값으로 사용된다. 일차냉각계통 펌프의 정격유량은 허용

유량범위의 중간 값이며, 본 연구에서는 열설계유량의 109%

로 결정되었다.

2.2 양정 및 성능곡선의 기울기

일차냉각계통 펌프의 정격유량이 결정되면 이를 바탕으로 

일차냉각계통 압력강하 값을 계산하게 된다. 일차냉각계통

을 구성하는 기기들의 압력강하 값 계산을 통해 전체 계통의 

압력강하 값을 결정하게 된다. 이 값은 일차냉각계통 펌프의 

정격 양정이 된다. 이때, 계통 압력강하의 불확실도는 유량

범위설계의 허용유량범위에 반영되어야 한다.

계통 압력강하의 불확실도와 펌프 성능곡선의 기울기를 

통해 결정되는 허용유량범위를 Fig. 4에 나타내었다. 일차냉

각계통 펌프의 유량은 펌프의 성능곡선과 계통 압력강하 곡

선이 만나는 지점에서 결정된다. 계통 압력강하의 불확실도

가 증가하면 허용유량범위가 증가하는 것을 확인 할 수 있

다. 허용유량범위가 증가하면 결론적으로 최대설계유량이 

증가하기 때문에 핵연료 집합체, 원자로구조물집합체 및 일

차냉각계통 기기의 설계유량 값이 증가하게 된다. 또한 펌프

의 설계유량도 증가하기 때문에 회전체 및 모터 등이 과도하

게 설계될 우려가 있다. 계통 압력강하의 불확실도를 줄이기 

위해, 계통설계 단계에서 압력강하 분포를 분석한다. 연구로 

일차냉각계통에서는 핵연료 집합체와 열교환기에서의 압력

강하가 전체 압력강하의 약 50% ~ 60%를 차지하기 때문에 

관련 항목에 대해서는 개별 압력강하 측정시험을 통해 압력

강하 특성을 파악하여 불확실도를 줄이게 된다.

한편, 허용유량범위는 펌프 성능곡선의 기울기에 의해서

도 변하게 된다. 계통 압력강하 불확실도가 일정한 경우, 

Fig. 4에 나타낸 것과 같이 펌프 성능곡선의 기울기가 클수

록 허용유량범위는 좁아지게 된다. 이를 통해 허용유량범위 

및 최대설계유량을 줄일 수도 있다. 이와 같이 펌프 성능곡

선의 기울기가 가파를수록 계통 허용유량범위 설계에 유리

하다. 그러나 펌프 성능곡선의 기울기는 펌프 비속도 및 임

펠러를 포함한 펌프 수력부 설계를 통해 결정되기 때문에, 

계통 허용유량범위 설계는 펌프 수력설계 결과를 바탕으로 

진행되어야 한다. 본 연구에서는 계통 유량설계 단계에서는 

계통 압력강하 값의 불확실도를 최적설계 값의 ±10%로 고려

하였으며 허용유량범위는 열설계유량의 6%로 가정하였다. 

이때에는 펌프 비속도를 고려하여 펌프 성능곡선의 기울기

를 가정하였다.
(5)

2.3 유효흡입수두 여유도(NPSH Margin)

펌프에서 발생하는 공동현상은 펌프의 성능 및 수명과 밀

접한 관계를 가지고 있다. 공동현상은 펌프 내부에서 작동유

체의 정압력이 증기압보다 낮아지는 지점에서 작용유체가 

비등하여 기포를 형성하고, 이어서 이 기포가 압력상승으로 

인해 붕괴되는 현상이다. 이와 같은 현상은 압력변화가 큰 

임펠러 입구부분에서 주로 발생한다. 공동현상은 펌프의 진

동 및 소음을 악화시키고 임펠러 금속표면의 침식현상을 유

발하게 된다. 또한 공동현상으로 인해 펌프 작동유체의 유동



연구용원자로 일차냉각계통 펌프 및 관성바퀴 설계

한국유체기계학회 논문집: 제21권, 제6호, 2018 57

Specific speed [-] Specific diameter [-] NPSHr Pump Type

0.59 4.95 1.9 Centrifugal

0.89 3.55 3.3 Centrifugal

1.78 2.26 8.2 Mixed

Table 1 Conceptual Design of the primary cooling system pump

Fig. 5 NPSHa, NPSHr of the primary cooling system and pump

영역이 변화하면서 수력성능도 감소하게 된다. 펌프에서의 

공동현상을 피하기 위해서는 가용 유효흡입수두(NPSHa)가 

요구유효흡입수두(NPSHr)보다 충분히 큰 값을 가지도록 설

계해야 된다. 이때, 가용 유효흡입수두는 계통설계를 통해 

결정되는 값이고 요구유효흡입수두는 펌프설계를 통해 결정

되는 값이다. 일반적으로 산업계에서는 가용 유효흡입수두 

값이 요구유효흡입수두 값보다 1.3배 이상 큰 값을 가지도록 

요구한다. 그러나 원자력분야 계통 및 기기설계에서는 펌프

의 안전적인 작동과 임펠러 표면의 침식방지를 고려하여 가

용 유효흡입수두 값이 요구유효흡입수두 값보다 2배 이상 큰 

값을 가지도록 요구한다.
(6)
 일차냉각계통 펌프 임펠러에서 공

동현상으로 인해 금속성 물질이 떨어져 나오게 되면, 금속성 

물질은 냉각수와 함께 이동할 수 있다. 만약 금속성 물질이 

핵연료집합체를 통과하면서 방사화 되면, 계통 전체의 방사

선량이 높아질 수 있다. 그렇기 때문에 일차냉각계통 펌프는 

공동현상이 발생하지 않는 가용 유효흡입수두 범위에서 운전

되어야 한다.

가용 유효흡입수두는 식 (1)에서와 같이 결정된다. Fig. 1의 

배치 개략도에 나타낸 것과 같이 펌프 입구는 원자로 수조 표

면보다 아래에 위치하기 때문에, 수조 표면과 펌프 입구의 수

위차는 가용 유효흡입수두를 증가시키게 된다. 일차냉각계통 

펌프 전단에서의 압력강하는 대부분 핵연료 집합체에서 발생

하게 된다. 핵연료 집합체에서의 압력강하 특성은 개별 압력

강하 측정시험을 통해 얻어진다. 작동유체의 증기압은 일차냉

각계통 정상운전 최대 온도인 50℃에서의 값을 사용하였다.
















     (1)

식 (1)의 계산을 통해 얻은 일차냉각계통 유량에 따른 가

용 유효흡입수두를 Fig. 5에 나타내었다. 유량이 증가할수록 

핵연료 집합체를 포함한 일차냉각계통의 압력강하 값이 증

가하기 때문에 가용 유효흡입수두는 감소하게 된다. 가용 유

효흡입수두 곡선 1은 일차냉각계통 펌프의 설치 위치가 FL. 

0인 경우이고, 곡선 2는 펌프의 설치 위치가 FL. 1인 경우이

다. 기기실 위치 차이만큼 정수압이 증가하여 가용 유효흡입

수두는 증가하게 된다.

원자로 수조 설계, 기기 배치 및 일차냉각계통 설계로부터 

가용 유효흡입수두가 계산되는 반면, 요구유효흡입수두는 

펌프 수력부 설계를 통해 결정된다. 펌프 기본설계 단계에

서, 설계 사양에 따른 요구유효흡입수두는 흡입비속도를 통

해서 예측할 수 있다. 이와 함께, 본 연구에서는 식 (2)와 같

이 펌프 임펠러에서의 속도성분을 사용하여 요구유효흡입수

두를 예측하였다.
(7)
 요구유효흡입수두는 절대속도의 동압력 

및 압력손실, 상대속도의 압력손실 항으로 구성되어 있다.









 






     (2)

식 (2)의 동강하계수는 일반적으로 임펠러의 입구형상에 

영향을 받으며 형상에 따른 값이 제시되어있다. 본 연구에서

는 입구 절대속도에 관계되는 동강하계수는 0.1을 사용하였

으며, 입구 상대속도에 관계되는 동강하계수는 0.2를 사용하

였다.
(7,8)

한편, 펌프의 요구유효흡입수두 계산에 필요한 임펠러 입

구 속도성분을 계산하기 위해서는 펌프의 회전속도를 결정

해야 한다. 일차냉각계통 펌프의 모터는 일반적인 교류모터

를 사용할 것이기 때문에 식 (3)에서와 같이 모터 입력 전기

의 주파수와 극수를 정하면 회전속도가 결정된다. 주파수는 

60Hz를 사용하였으며 극수는 일반적으로 사용되는 모터에 

대해서 설계 평가를 수행하였다.







 

     (3)
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Fig. 6 NPSHr with the diameter of the pump inlet

한편, 일차냉각계통 유량설계 및 압력강하 계산을 통해 펌

프의 정격 유량 및 양정이 결정되었기 때문에 펌프의 회전속

도가 결정되면 펌프의 주요 설계 값은 결정되게 된다. Table 

1은 설계 평가에 사용된 펌프의 비속도, 비직경, 요구유효흡

입수두 및 펌프 형태를 나타낸 것이다. 표의 요구유효흡입수

두는 흡입비속도를 이용하여 계산되었다. 일차냉각계통 펌

프의 형태는 일차냉각계통 배치 요건 및 펌프 설계의 효율성 

등을 고려하여 단단 원심형으로 결정되었기 때문에 사류형 펌

프는 설계에서 고려하지 않았다. 따라서 비속도 0.89[-] 및 

0.59[-]의 원심형 펌프에 대한 유효흡입수두 여유도 설계 평

가를 수행하였다. 펌프 정격 유량 및 회전속도에서 입구 직경 

크기에 따른 요구유효흡입수두를 식 (2)을 통해 계산하였다. 

계산을 통해 얻은 펌프 비속도와 입구 직경 변화에 따른 요구

유효흡입수두를 Fig. 6에 나타내었다. 펌프 비속도 0.59[-] 

및 0.89[-]의 정격유량에서의 요구유효흡입수두는 각각 2 m, 

4 m로 결정하였다. 이때, 비속도 0.59[-] 및 0.89[-]의 펌프

의 입구 직경 설계범위는 각각 약 200~250 mm 및 170~250 

mm이다.

펌프 유량에 따른 요구유효흡입수두는 Fig. 5에 나타내었

다. 유량범위는 Fig. 3의 일차냉각계통의 유량범위설계를 고

려하여 펌프 정격유량의 90~110%에 대해서 계산하였다. 유

량변화에 따른 요구유효흡입수두는 유량의 제곱에 비례한다

고 가정하였다. 

일차냉각계통 최대설계유량을 기준으로, 펌프 비속도가 

0.89[-]인 경우에는 가용 유효흡입수두 곡선 2에 대해서는 

가용 유효흡입수두가 요구유효흡입수두보다 약 1.5배 큰 값

을 가지기 때문에 유효흡입수두 여유도를 만족하지 못한다. 

가용 유효흡입수두 곡선 1에 대해서는 유효흡입수두 여유도

를 만족한다. 반면, 펌프 비속도가 0.59[-]인 경우에는 가용 

유효흡입수두 곡선 1, 2의 모든 경우에 대해서는 유효흡입수

두 여유도를 만족한다.

일차냉각계통 펌프는 원자로 정상운전 시 항상 운전된다. 

따라서 펌프에서의 공동현상은 발생하지 않아야 한다. 따라

서 본 설계에서는 보수적인 설계를 위해 일차냉각계통의 펌

프 비속도를 0.59[-]로 결정하였으며, 펌프의 설치 위치는 

가용 유효흡입수두 곡선 1을 가지는 FL. 0으로 결정하였다. 

그 결과, 최대설계유량을 기준으로 가용 유효흡입수두는 요

구유효흡입수두의 약 8배의 여유도를 가지게 되었다.

한편, 펌프의 설치 위치를 높이기 위해 펌프 임펠러 전단

에 인듀서(Inducer)를 설치하여 요구유효흡입수두를 낮출 

수 있으나, 본 연구에서는 인듀서 설계는 고려하지 않았다.

2.4 관성서행 유량

원자로 정상운전 상태에서 전원상실 사고가 발생하게 되

면, 펌프 모터에 공급되는 전력이 끊기게 되고 펌프는 관성

서행(Coastdown)하게 된다. 일차냉각계통 유량은 원자로 정

상운전 및 보호를 위한 주요한 계통 운전변수이며, 원자로보

호계통(Reactor Protection System, RPS) 변수로 지정되어 

있다. 펌프가 정지된 뒤, 일차냉각계통 유량이 감소하여 원

자로보호계통 설정치 이하로 내려가게 되면 원자로는 보호

계통에 의해 정지된다. 원자로가 정지된 뒤에도 노심에서는 

붕괴열이 발생하기 때문에, 붕괴열 제거를 위해 일정시간 동

안 일차냉각계통 유량은 유지되어야 한다.

일차냉각계통 관성서행 유량을 유지시키는 에너지원은 일

차냉각계통 펌프 관성바퀴, 회전축 및 모터 회전자 등의 회

전운동에너지와 일차냉각계통 작동유체의 선형운동에너지이

다. 보수적인 일차냉각계통 관성서행 유량 계산을 위해서, 

본 연구의 펌프설계 단계에서는 일차냉각계통 작동유체에 

의한 선형운동에너지는 고려하지 않았다. 

관성바퀴 회전운동에너지와 펌프 소요동력 사이에는 식 

(4)와 같은 관계가 있다.
(3), (4), (9), (10)





     (4)

식 (4) 와 펌프의 상사성을 이용해 회전운동에너지에 의한 

일차냉각계통 관성서행 유량을 계산하는 순서도를 Fig. 7에 

나타내었다. 펌프 관성서행 중 일차냉각계통 작동유체의 온

도는 거의 변하지 않기　 때문에 밀도는 일정한 값으로 고려

하였다. 따라서 식 (4)와 계산순서도에서 볼 수 있듯이 펌프 

수력 효율은 관성서행 유량을 결정하는 주요한 인자이다. 펌

프의 상사성과 효율의 관계는 기존의 연구를 통해 제시되어 

있다. 본 연구에서 사용된 펌프 회전차 크기 및 회전속도 비

율이 효율에 미치는 영향은 식 (5)와 같다.
(11)

 펌프 관성서행 

중 펌프 형상은 변하지 않기 때문에 회전속도의 영향만 고려

하였다.
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Instrument Accuracy Maker
Required 

Accuracy

Flow rate ± 0.28% ABB ± 1.5%

Differential Pressure ± 0.2% ABB ± 1.0%

Torque Detector ± 0.13% ONO SOKKI -

Speed meter ± 0.1% TESTO ± 0.3%

Table 2 Instrument list and accuracy

Fig. 7 Calculation diagram of the pump coastdown flow rate

Fig. 8 Calculated coastdown flow rate of the primary cooling 

system
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≤      (5)

일차냉각계통 유량설계 및 압력강하, 유효흡입수두 여유

도를 고려하여 일차냉각계통 펌프의 정격 유량, 양정 및 회

전속도는 결정되었기 때문에, 펌프 관성서행 유량은 관성바

퀴의 관성모멘트를 설계 변수로 하여 회전운동에너지를 계

산하였다. 회전운동에너지 값에 따른 펌프 관성서행 유량을 

Fig. 8에 나타내었다. 실선은 노심 붕괴열을 충분히 제거하

기 위해 요구되는 관성서행 유량으로 노심 열수력설계 및 안

전해석을 통해 얻어진다. 회전운동에너지가 54 kJ인 경우에

는 설계요건을 만족하지 못한다. 회전운동에너지가 108 kJ

인 경우에는 2초 이후에는 설계요건을 만족하지만 2초 이전

에는 설계요건을 만족하지 못한다. 회전운동에너지가 162 

kJ, 216 kJ인 경우에는 설계요건을 만족하는 것을 확인 할 

수 있다. 관성서행 유량을 바탕으로 펌프의 회전운동에너지

는 162 kJ로 결정하였다. 관성바퀴는 실린더 형태로 설계되

며 규제지침에 의해 탄소강(Carbon Steel)로 제작된다. 관성

바퀴는 회전축에 열 박음(Shrinkage Fitting)으로 설치되며, 

하중이 집중되는 곳이기 때문에 이를 고려한 베어링 설계가 

요구된다. 관성바퀴의 건전성은 펌프 구조설계 및 일차냉각

계통 펌프 관성바퀴와 관련된 규제지침을 고려한 설계를 통

해 확보된다.
(12,13)

3. 일차냉각계통 펌프 시험

3.1 성능시험

펌프 성능시험은 ANSI/HI의 원심펌프 시험과 원자력분야 

펌프의 주기시험 요건인 KEPIC 펌프 가동중 시험 요건 등에 

따라 수행하였다.
(14~18)

 시험 요건에서 요구하는 계측기 정밀

도와 펌프 성능시험에 사용된 계측기 정밀도는 Table 2에 정

리하였다. 시험을 통해 얻은 유량에 따른 양정, 동력, 효율 

곡선을 Fig. 9에 나타내었다. 유량, 양정 및 동력은 정규화된 

값을 사용하였다. 정격 운전점에서 80% 이상의 수력 효율을 

가지는 것을 확인 할 수 있다. 또한, 일차냉각계통의 설계유

량 범위인 펌프 정격유량의 90~110%에서도 80% 이상의 수

력 효율을 유지한다. 이를 통해 일차냉각계통 설계유량 범위

에서 펌프가 안정적으로 운전될 수 있음을 예측할 수 있다.

성능곡선은 일반적으로 각각의 유량에서 측정된 값의 평균

값을 이용하여 얻어지게 된다. ANSI/HI의 시험요건에서는 펌

프 성능시험 시설에서 측정된 값의 변동폭(Fluctuation)에 대

한 허용범위 요건을 제시하고 있다. 측정 변수의 변동폭에 

대한 허용범위 요건과 성능시험 시 정격 유량에서 얻어진 측

정 변수의 변동폭을 Table 3에 정리하였다. 이를 통해 펌프 

성능시험 결과가 안정된 상태에서 측정된 값임을 확인 할 수 

있다. 펌프 성능시험 동안에는 수력성능 이외에도 펌프 케이

싱, 플라이휠 및 모터에서 진동, 온도를 측정하여 펌프 정상

운전 요건에서 제시한 허용범위 이내에서 펌프가 운전되는
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Measurement
Suction 

Head

Discharge 

Head
Flow rate Power

Acceptable range ± 2.0% ± 2.0% ± 2.0% ± 2.0%

Results ± 0.1% ± 0.1% ± 0.2% ± 0.2%

Table 3. Fluctuation of parameters

Instrument Acceptable value Results

Pump vibration < 3.0 mm/s 1.4 mm/s

Flywheel vibration < 3.0 mm/s 0.4 mm/s

Motor vibration < 3.0 mm/s 1.0 mm/s

Pump bearing temperature < 80 38

Flywheel bearing temperature < 80 38

Motor bearing temperature < 80 44

Sound level < 85 dB 82.6 dB

Table 4. Pump mechanical conditions

지 확인하게 된다. 또한 펌프 주변에서의 소음 수준도 측정

하게 된다. Table 4에 진동 값, 온도 및 소음 수준에 대한 허

용기준 및 결과를 측정 위치에 따라 정리하였다. 측정 결과

를 통해 펌프는 허용범위 이내에서 안정적으로 작동하는 것

을 확인 할 수 있다. 펌프 성능시험 시설에서 측정된 진동 값, 

온도, 소음 수준은 최적의 운전상태 값이라고 볼 수 있다. 관

련 값은 실제 원자로 건물의 일차냉각계통에 펌프가 설치된 

뒤, 현장 시운전 및 계통 성능시험 시에 일차냉각계통 펌프의 

성능 기준 값(Reference values)으로 사용되게 된다.

3.2 일차냉각계통 압력강하 허용범위 및 임펠러 

가공 범위

일차냉각계통의 허용유량범위는 열설계유량의 106~112% 

사이로 설계되었고, 펌프의 정격유량은 열설계유량의 109% 

로 설계되었다. 펌프의 수력성능 시험 결과를 바탕으로 일차

냉각계통 압력강하의 허용 불확실도 범위를 결정하였다. 계

통 압력강하 곡선은 식 (6)과 같이 유량의 제곱에 비례한다

고 가정하였다.

∆







 


     (6)

계통 압력강하 특성은 압력강하계수로 표현될 수 있다. 

즉, 일차냉각계통 압력강하 불확실도 허용범위는 압력강하 

상수의 설계 불확실도 범위라고 할 수 있다. 펌프 성능곡선

시험 결과를 반영한 일차냉각계통 압력강하 불확실도 허용

범위는 Fig. 9와 같다. 일차냉각계통의 허용 가능한 압력강

하 불확실도는 최적설계값을 기준으로 –7~7% 범위임을 확

인 할 수 있다. 이는 일차냉각계통 초기 설계 시에 가정한  

–10~10% 범위 보다 3%씩 감소된 값이다. 

한편, 일반적으로 원심펌프는 임펠러 외곽 지름 가공을 통

해서 양정을 변화시킬 수 있다. 이때, 임펠러의 가공범위는 

펌프 효율, 기계적인 건전성, 모터 동력 등을 고려하여 결정

되게 된다. 본 연구에서 일차냉각계통 펌프의 임펠러 가공 

범위는 최대 지름을 기준으로 90%까지로 설계되었다. 펌프 

시험 시, 임펠러를 최대 지름에서 최소 지름까지 가공하여 

성능시험을 수행하였으며 결과는 Fig. 10에 나타내었다. 임

펠러의 외곽 지름을 줄이게 되면, 일반적으로 펌프 성능곡선

은 양정 축을 따라 변화하게 된다. 임펠러 가공을 통해 얻어

진 펌프 성능곡선의 범위는 정격 양정을 기준으로 약 110 

~90%이다. 이와 같은 펌프 성능곡선의 설계범위를 고려한 

일차냉각계통의 허용 가능한 압력강하 불확실도는 최적설계

값을 기준으로 -15~18% 범위임을 Fig. 10을 통해 확인 할 

수 있다. 그러나 일차냉각계통 펌프는 최종적으로 정격양정

에 맞춰 제작, 시험, 설치되기 때문에 실제 시운전 시에 임펠

러 가공을 통해 변화시킬 수 있는 성능곡선의 범위는 정격 

양정을 기준으로 100~90%이다. 만약, 시운전 시에 일차냉

각계통 유량이 최대설계유량을 초과했을 경우 임펠러 외곽 

지름을 줄여서 일차냉각계통 유량을 줄일 수 있다. 그러나 

시운전 시에 일차냉각계통의 유량이 열설계유량 미만일 경

우에는 최대지름을 가지는 임펠러를 제작하여 펌프에 설치

해야 될 수 있다. 이를 통해 일차냉각계통 유량을 증가시킬 

수 있다.

3.3 요구유효흡입수두

펌프 유량에 따른 요구유효흡입수두를 측정하기 위해서는 

우선 공동현상이 발생하지 않는 충분한 유효흡입수두를 가

지는 범위에서의 양정을 기준 값으로 정해야 한다. 그 뒤에 

펌프 입구 압력을 떨어뜨리려 유효흡입수두를 낮추게 된다. 

정격 유량의 80%, 90%, 100%, 110%, 130%에서 유효흡입수

두 변화에 따른 양정 곡선을 Fig. 11에 나타내었다. 유효흡입

수두가 낮아지면서 일정 지점에서부터 양정이 감소하기 시

작하는 것을 볼 수 있다. 이와 같은 양정감소는 공동현상으

로 인해 나타난다. ANSI/HI에서는 양정이 3% 떨어진 지점

의 유효흡입수두를 요구유효흡입수두로 정의하였다. 본 연

구에서는 이 값을 요구유효흡입수두 3%로 정의하였다. 양정

이 3% 떨어진 지점의 임펠러에서는 공동현상이 발생하고 있

기 때문에, 공동현상이 발생하지 않는 영역에서 펌프를 운전

하기 위해서는 충분한 유효흡입수두 여유도가 필요하다. 또

한, 펌프 공동현상이 시작되는 지점을 예측하기 위해 양정이 

1% 떨어진 지점과 양정이 떨어지기 시작하는 지점의 유효흡

입수두를 요구유효흡입수두 1%, 요구유효흡입수두 0%로 각

각 정의하였다. 한편, 펌프 시험 기준에 따라서는 양정이 아

닌 효율이 3% 떨어지는 지점을 요구유효흡입수두로 정의할 

수 있지만, 본 연구에서는 양정을 기준으로 요구유효흡입수
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Fig. 11 Pump head with the NPSH

Fig. 9 Pump performance curves

Fig. 10 Allowable uncertainties of the system resistance 

curve with impeller diameters

두를 결정하였다. 

 일차냉각계통 설계를 통해 얻은 가용 유효흡입수두와 펌

프 시험을 통해 얻은 요구유효흡입수두를 Fig. 5에 유량에 

따라 나타내었다. 유량이 증가할수록 가용 유효흡입수두는 

감소하고 요구유효흡입수두가 증가하기 때문에, 일차냉각계

통 최대설계유량을 기준으로 유효흡입수두 여유도를 평가하

였다. 유효흡입수두 여유도는 일차냉각계통 최대설계유량에

서 요구유효흡입수두 3%를 기준으로 약 200%이다. 또한 가

용 유효흡입수두가 요구유효흡입수두 0% 보다 높은 값을 가

지고 있다. 이를 통해 일차냉각계통 펌프는 공동현상 없이 

운전 될 수 있음을 예상 할 수 있다.

한편, 시험을 통해 얻은 요구유효흡입수두는 펌프 초기설

계 단계에서 얻은 흡입비속도 및 계산을 통해 구한 요구유효

흡입수두 보다 정격유량에서 약 2.5 m 큰 값을 가지고 있다. 

만약, 펌프 시험 결과가 유효흡입수두 여유도를 만족하지 못

하면 요구유효흡입수두를 낮추는 추가적인 펌프 수력부 설

계를 진행할 수 있다.

4. 일차냉각계통 관성서행 유량

연구용원자로 계통성능시험 시, 일차냉각계통의 유량은 

열설계유량의 111%로 측정되었다. 이 값은 일차냉각계통 배

관에 설치된 벤튜리 유량계를 통해 측정하였다. 일차냉각계

통 관성서행 유량도 계통성능시험 시 측정되었다. 측정 유량

에는 펌프에 의한 관성서행 유량 외에도 일차냉각계통 작동

유체의 선형운동에너지에 의한 관성서행 유량도 포함되어 

있기 때문에 이에 대한 영향도 평가하였다. 펌프 전원이 끊

긴 후, 시간에 따른 일차냉각계통 관성서행 유량을 Fig. 12

에 나타내었다. 시험을 통해 얻은 관성서행 유량이 85초 부

근에서 0 kg/s로 급격히 감소한 이유는 유량 계측기 설정으

로 인한 것이다. 유량 계측기는 불확실도를 고려하여 정격유

량의 10% 이하에서는 0 kg/s를 출력하도록 설정하였다. 시

험 결과와 식 (4) 및 펌프 관성서행 유량 계산순서를 통해 계

산된 관성서행 유량을 비교했을 때, 40초 정도까지 유사한 
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Fig. 12 Coastdown flow rate of the primary cooling system

결과를 보이고 있음을 볼 수 있다. 그러나 저유량 영역에서

는 측정된 관성서행 유량이 수식 계산을 통해 얻은 결과보다 

낮음을 볼 수 있다. 이와 같은 경향이 나타나는 이유는 저유

량에서 일차냉각계통 압력강하가 증가하고, 펌프의 효율이 

수력손실 증가로 인해 감소하기 때문이다. 일반적으로 저유

량에서는 마찰계수가 커지기 때문에 압력강하가 증가하게 

된다. 이와 같은 영향을 반영하기 위해 본 연구에서는 식 (7)

과 (8)에서와 같이 저유량 영역에서 펌프 효율을 보정하는 

식을 제시하였다. 시험 결과를 바탕으로 정격유량의 30% 이

하에서 펌프 효율을 감소시켰다.
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≤      (8)

한편, 선형운동에너지와 회전운동에너지를 고려한 관성서

행 유량은 식 (9)의 압력강하 상관식으로부터 구할 수 있

다.
(19)

 상관식으로부터 얻은 관성서행 유량은 Fig. 12에 나타

내었다. Fig. 12의 관성서행 유량 초기 상태를 보면, 일차냉

각계통의 선형운동에너지에 의한 관성서행 유량 증가는 정

규화된 값을 기준으로 약 0.02~0.03[-] 정도이다. 이와 같

이 선형운동에너지에 의한 관성서행유량 증가가 크지 않은 

이유는 일차냉각계통 작동유체의 선형운동에너지가 펌프 회

전체의 회전운동에너지의 약 3% 수준으로 작기 때문이다.


 











 


       (9)

선형운동에너지를 고려하지 않으면 식 (9)의 관성서행 유

량은 식 (4) 및 펌프 관성서행 유량 계산순서를 통해 계산된 

유량과 동일하다.

시험을 통해 측정된 일차냉각계통 관성서행 유량이 노심 

열수력설계 및 안전해석에서 요구하는 값을 만족하는 것을 

Fig. 12를 통해 확인할 수 있다. 이를 통해 전원상실 사고 

시, 노심 붕괴열이 관성서행 유량을 통해 충분히 제거될 것

이라고 볼 수 있다.

한편, 저유량 영역에서의 관성서행 유량은 일차냉각계통 

압력강하 변화로 인한 펌프 운전점 변화 및 펌프 수력효율 

감소 등이 복합적으로 작용하기 때문에 추가적인 연구 및 검

증시험이 필요하다.
(20~22)

5. 결  론

일차냉각계통 펌프는 원자로 정상운전 중 핵연료를 충분

히 냉각할 수 있는 유량을 제공하게 된다. 또한 전원상실 사

고 시 관성서행 유량을 제공하여 원자로 정지 시 발행하는 

노심 붕괴열이 제거될 수 있도록 한다. 본 연구에는 일차냉

각계통 유량설계, 유효흡입수두 여유도, 관성바퀴 설계 등을 

고려하여 비속도 0.59[-], 비직경 4.95[-]의 원심펌프를 설

계하였다.

성능시험을 통해 얻은 펌프 성능곡선을 기준으로 일차냉

각계통 압력강하 설계 허용 불확실도 범위를 -7~7%로 결정

하였다. 또한 임펠러 가공범위를 통한 펌프 성능곡선 설계 

범위를 확인하였다. 이를 통해 시운전 시 일차냉각계통 유량

이 설계 유량범위를 벗어날 경우에 대해 대비하였다. 또한, 

펌프 요구유효흡입수두 시험을 통해 유효흡입수두 여유도를 

확인하였다. 일차냉각계통 설계 유량범위에서 가용 유효흡

입수두가 요구유효흡입수두 3%, 0%보다 큰 값을 가짐을 보

였다. 이를 통해 원자로 정상운전 시, 펌프는 공동현상 없이 

안정적으로 운전 될 수 있다.

일차냉각계통 펌프의 전원이 상실 될 경우, 원자로는 정지

되고 노심 붕괴열은 펌프에서 제공하는 관성서행 유량으로 

제거된다. 펌프 상사법칙과 관성바퀴의 회전운동에너지를 

이용하여 관성서행 유량을 계산하였으며, 노심 냉각유량을 

고려하여 162 kJ의 회전운동에너지를 가지는 관성바퀴를 설

계하였다. 일차냉각계통 관성서행 유량 측정을 통해, 측정 

유량이 붕괴열 제거에 필요한 유량보다 큰 값임을 보였다. 

한편, 관성서행 유량 초기 값은 계산값과 측정값이 유사한 

결과를 보이고 있다. 그러나 관성서행 유량 후반부에는 계산

값이 측정값보다 큰 값을 보인다. 이는 저유량에서 계통 압

력강하 값과 펌프 효율을 정확히 예측하지 못한 것이기 때문

이다. 본 연구에서는, 저유량 영역에서의 관성서행 유량 계

산을  위해, 저유량 영역에서의 펌프 효율 식을 제시하여 계

산값의 예측 정확도를 향상시켰다.
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